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DETALHE — CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO

DETALHE — HASTE DE COBRE SEM INSPECAO

NIVEL DO SOLO

TEM

DESCRIGAO

UNID

QUANT]

HASTE DE COBRE

PG

CABO DE COBRE NUO 50 MM?

PROJ.

GRAMPO

PC

DETALHE — INTERLIGACAO DO PAINEL

A>/\/_\_/—\/\’

/ BARRA DE INTERLIGAGAO DO PAINEL {}

TEM

DESCRICAO

UNID

QUANT.

TERMINAL DE COMPRESSAO EM

BRONZE 50 MM?

P¢

01

CABO DE COBRE NU 50 MM?

ARRUELA LISA EM AGO BICROM.

P¢

02

ARRUELA DE PRESSAO EM AGO

BICROM.

P¢

01

PORCA SEXTAVADA EM AGO BICROM.

P¢

01

OO |d NN

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA EM ACO BICROM.

P¢

01

ITEM

QTD

DESCRIGAO

01

01

CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA, REF..TEL—535.

02

01

SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL.

03

01

CONECTOR DE MEDIGAO, REF.:TEL—560.

04

01

SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL (CONFORME PROJETO).

05

01

CABO DE COBRE NU (CONFORME PROJETO).

06

01

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA 254 MICRONS, ¢5/8” x 2,40m TEL-5814
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300mm

EMITENTE:

EMISSAO CESAN

SIMBOLO DESCRICAO

LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, TIPO ARANDELA 45

CAIXA DE PASSAGEM

CONDULETE EM PVC

CONJUNTO DE ILUMINAGAO TIPO DT—116 (NOTAS GERAIS 12)

ELETRODUTO CORRUGADO ENVELOPADO — SUBTERRANEO

CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO

HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE

CONDUTOR DE COBRE NU — ATERRAMENTO

CONEXAO EXOTERMICA

> CONEXAO A QUALQUER TIPO DE METAL (EQUIPAMENTOS, PEGAS ETC...)

CAIXA DE PASSAGEM OU PISO COM TAMPA REF. LINHA CP WETZEL

NOTAS

01 — O CABO DO ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INSTALADO A UMA PROFUNDIDADE DE 0,50m:;

02 — A RESISTENCIA DO ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INFERIOR A 10 OHMS, EM QUALQUER
EPOCA DO ANO. CASO NECESSARIO, A MALHA DEVERA SER AMPLIADA PARA ATINGIR ESTA CONDIGAQ

CONFORME NBR 5410/5419;

03 — AS CONEXOES EXECUTADAS DIRETAMENTE NO TERRENO DEVERAO SER POR PROCESSO DE
SOLDA EXOTERMICA;

04 — O ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INTERLIGADO AO ATERRAMENTO DA ENTRADA/FONTE DE
ENERGIA;

05 — TODAS AS FERRAGENS DA ESTAGAO DEVERAO SER CONECTADAS AO ANEL DE PROTEGAO
INCLUINDO FERRAGENS UTILIZADAS EM ALVENARIA, CAIXAS DE PASSAGEM, LUMINARIAS,
EQUIPAMENTOS, PAINEIS, ETC.;

06 — AS REFERENCIAS DOS EQUIPAMENTOS CORRESPONDEM AO FABRICANTE TERMOTECNICA;

07 DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;

08 — AS LUMINARIAS DEVEM SER ATERRADAS ATRAVES DE UM PARAFUSO NA CARCAGA;

09 — O ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INTERLIGADO A MALHA DE TERRA DA CONCESSIONARIA;

10 — A TABELA COM A DESCRIGAO DE MATERIAL POSSUI CARATER ORIENTATIVO E DEVERA SER
CONFERIDA NO LOCAL DAS OBRAS;

11 — OS FABRICANTES EVENTUALMENTE CITADOS EM REFERENCIAS DE MATERIAIS SAO
EXEMPLIFICATIVOS PODENDO SER SUBSTITUIDOS POR SIMILARES;

12 — PARA DETALHES DE MONTAGEM "DT—XXX” CONSULTAR CADERNO DE DETALHES TIPICOS DE
MONTAGEM N* D—000-000-91-6—XX-0001;

13 — RAMAL DE ENTRADA E QUADRO DE MEDIGAO VER FOLHA N* 01/06;

14 — PLANTA DE DISTRIBUIGAO VER FOLHA N*¢ 02/06.

LISTA DE MATERIAL

ITEM DESCRICAO

QUANT.

[
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1 TERMINAL A COMPRESSAQ TIPO "YA-L50" #50mm

[
o

PARAFUSQ DE CABECA SEXTAVADA 1/4"x1"

ARRUELA DE PRESSAQ 1/4"

ARRUELA LISA 1/4"

PORCA SEXTAVADA 1/4"

CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO GBM 21-67 mm?

~
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CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, #50mm? REF.: TEL-5750 TERMOTECNICA

CAIXA DE INSPECAQ TIPO SOLO EM PYC COM TAMPA DE FERRO, REF.:TEL-535, TERMOTECNICA
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HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, (5/8" x 2,40m REF.: TEL-5814 TERMOTECNICA

MOLDE PARA SOLDA EXQTERMICA TIPQ HCL 5/8". 50, REF.: HCL5/8.50-5 TERMOTECNICA,
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CARTUCHO N°115, PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL, TERMOTECNICA.
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MOLDE PARA SOLDA EXQTERMICA TIPQ CDH-35.35.2, TERMOTECNICA

=
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CARTUCHO N°32, PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO CDH, TERMOTECNICA,
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ALICATE Z-200, TERMOTECNICA

=
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ALICATE Z-201, TERMOTECNICA

=
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ESCOVA DE ACO PARA LIMPEZA DE CABOS DE COBRE NU PARA ATERRAMENTQ
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MASSA PARA VEDACAQ DE MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA FORNECIDO EM 1KG
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CABO DE COBRE ISOLADO NA COR VERDE E AMARELA, TEMPERA MEIO DURA, #50mm?
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DATAS

CANCELA E SUBSTITUI
O DESENHO NUMERO:

CENTRO DE DOCUMENTAGAO

RECEBIDO: [/ /

N® DOC.: ASS.:

BECK DE SOUZA

ENGENHARIALTDA

O

PROJETADO:

o1

- MUDANGAS NO PROJETO HIDRAULICO WL

|-DPJ

I-GEP

MAR /2015

00

- EMISSAO INICIAL AMD

BECK

UAN /2013

NOMEROS

TITULOS

NII

LOCAL DISCRIMINAGAO

DES.

DIV.

GER.

DATA

PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA

REVISAO

CANCELADO E SUBSTI-
TUIDO PELO DESENHO
NUMERO:

APROVAGAO CESAN:

MATR.:

COORDENADOR:

PROJETADO:

CREA:

Yy CESAN

MUNICIPIO: IONA DISTRITO: SEDE BAIRRO: —

ANDRE MIRANDA DAHER

CREA:

16142/D

REGIAO: Es.

ALEXANDRE CESAR BECK DE SOUZA

DESENHADO:

NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DE IONA

CREA: REGIAQ:Rs.

11249-D

ASS.:

DATA: /[ /

UNID.:

DESENHQ: Andre Miranda Daher

N® DES. PROJETISTA:

VERIFICADO:

ENG* WELINGTON LIMA

TITULO: ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO — EEEB-A
PROJETO ELETRICO

DATA: a9 / 01 f2013

0500—B—-IU—ELE—-DE—003

DIVISAO:
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ORZA JUNIOR

ANEL DE PROTEGAO

ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

RESPONSAVEL TECNICO:
CREA:

11249-D REGIAO: RS ART N®: 20100114482 DATA: 16/11/2010

ALEXANDRE CESAR BECK DE SQUZA
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ENG® DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
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